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Protocole d’accord

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

1 Commune de Briançon

Mairie - Immeuble 
Cordeliers
1, Rue Aspirant Jan - BP 18

05105 Briançon cedex

Agissant en qualité de Propriétaire et exploitant de la patinoire de Briançon

de première part

2 EMC2

3/5 Rue de la Boiserie

ZA la Justice

05000 GAP

Agissant en qualité de
Pose de compteurs de chaleurs sur condenseur 
patinoire

de deuxième part

IL A ÉTÉ RAPPELÉ CE QUI SUIT : 

La production de froid de la patinoire de Briançon est vétuste et ancienne.
La Ville de Briançon décide en 2019 de ne plus confier le contrat d’entretien de la production de froid à une 
tierce entreprise compte tenu des nombreuses pannes nécessitant des interventions rapides donc couteuses.
La commune de Briançon forme donc un technicien de la Commune pour assurer l’entretien courant. Les 
réparations de pannes importantes nécessitant du remplacement de grosses pièces détachées 
(compresseurs) sont en revanche réalisées par des entreprises en fonction des nécessités ou des pannes.

Dans la perspective d’une réhabilitation et restructuration de la mise en conformité de la patinoire de 
Briançon, une étude prévoit la récupération de chaleur sur le circuit condenseur en vue de récupération des 
calories pour la piscine contiguë à la patinoire.

La commune de Briançon demande à la société EMC2 qui est titulaire du contrat d’exploitation de 
renouvellement d’air et chauffage de la piscine mais pas de la patinoire de poser des compteurs de chaleur 
sur le condenseur de la production de froid de la patinoire (marché montant 18 000 € HT confié à EMC2).

Le 18 mars 2021, la société EMC2 intervient pour poser les compteurs de chaleur ce qui nécessite de couper 
l’eau et débranche la pompe de décharge qui permet d’évacuer les calories excédentaires.

A la remise en service de l’installation, EMC2 oublie de rebrancher la pompe de décharge permettant 
d’évacuer les calories, ce qui a eu pour conséquence une élévation rapide de pression du circuit HP à 15,7 
bars entraînant le déclenchement des soupapes de sécurité et donc la perte de fluide frigorigène de 3 tonnes 
sur les 13 tonnes maximum de l’installation.
Le montant de la founiture du fluide R134A est suivant le devis de l’entreprise EMC2 du 12/04/2021 de 
51 367,16 € HT (TVA applicable 20 %, soit 61 640,59 € TTC).

Les causes conjuguées au déclenchement des soupapes sont les suivantes :

 Lors de l’intervention de EMC2 pour la pose des compteurs de calories, la pompe de décharge du 
circuit d’eau permettant d’évacuer le surplus de calories sur le condenseur a été mise à l’arrêt. 
EMC2 a oublié de remettre en service la pompe à son départ d’où la montée en pression. 

Cause conjuguée et cumulative : 
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 Le réglage des pressostats de sécurité permettant de couper les compresseurs et donc d’éviter une 
élévation de pression trop importante jusqu’au déclenchement des soupapes (dernier élément de 
sécurité) sont réglés à 16 bars alors que les soupapes sont tarées à 14bars (203 Psi). 

Ceci étant rappelé, les parties ci-dessus indiquées ont arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1

Sans reconnaissance de responsabilité il est convenu de partager le coût de la perte de fluide frigorigène de 
la façon suivante :

- 50% EMC2 soit 25 683,58 € HT + TVA 20% = 30 824,76 € TTC
- 50% commune de Briançon soit 30 824,76 € TTC

Article 2

Chacune des parties feront leur affaire de l’indemnité éventuelle par leur assureur respectif sous réserve de 
responsabilité et de garantie.

Article 3

Dans un délai d’un mois à compter de la signature du présent protocole il convenu que :

- EMC2 garde à sa charge un montant de 25 683,58 € HT.
- La commune de Briançon réglera la somme de 30 824,76 € TTC sur facture de EMC2.

Le présent protocole met fin à toutes difficultés entre les parties soussignées et revêt l’autorité de la chose 
jugée au sens de l’Article 2052 du code Civil qui dispose : "Les transactions ont, entre les parties, 
l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de 
droit, ni pour cause de lésion".
Les signataires s’engagent que leurs assureurs ne feront également aucun recours entre eux, mais 
également envers les assurés respectifs.

Un exemplaire original établi sur 2 pages est remis à chacune des parties, à savoir :

Un à : Commune de Briançon

Un à EMC2

Commune de Briançon EMC2
Représenté par M. Dordor service technique Représenté par M. Bertrand Romain

Fait à , le Pour servir et valoir ce que de 
droit(1)
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